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Abwasserzweckverband B cer Gemeinde Nalbach
der Gemeinde Nalbach

Wissenswertes fiur alle Bauherren...

...Uber Netzanschlisse Wasser, Elektro, Erdgas
Warme, Telekommunikation und Abwasser

Wasserwerk Enspfuhl
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$ WASSER
Der Hausanschluss fur Wasser- Elektro- L

Telekommunikation und Abwasserleitungen

Sie mochten baven?

=  Dannsind wir fUr Sie der richtige Ansprechpartner fir wichtige >Informationen zur
Versorgung/Entsorgung lhres Hauses mit Wasser- Elektro- Telekommunikation und
Abwasser.

Was konnen Sie vorab tun, um spéater Zeit und Kosten zu sparen?

®  Wahrend der Planungsphase sollten Sie in Absprache mit Ihrem Versorgungsunternehmen
oder Architekten bereits einen Hausanschlussraum oder eine Hausanschlusswand mit
einplanen. Dadurch kénnen alle Versorgungsleitungen auf kiirzestem und damit fir Sie
kostenglnstigstem Weg zu Ihrem Haus gefiihrt werden.

Hinweis

Hauseinfihrungen nicht unter Hauseingéngen, Treppen, Balkonen und Terrassen anordnen! Wegen Frostschutz ist die
WasserhauseinfUhrung min. 8o cm im seitlichen Abstand von einem Lichtschacht vorzusehen!

Hausanschlussleitungen sind méglichst rechtwinklig und auf dem kiirzesten Weg von der StraRenleitung zum Gebéude
zu filhren. Jedes Grundstiick und jede separate wirtschaftliche Einheit solite eine eigene Anschlussleitung erhalten. Die
Leitungsfihrung ist so festzulegen, dass der Leitungsbau unbehindert méglich ist und die Trasse auf Daver zugénglich
bleibt. Ein Errichten von Gebauden ber Hausanschlussleitungen und jedes andersartige Uberbauen (u. a. Bepflanzen) ist
unzulassig.

Hausanschlussraum

Privater | _-—

Bereich ~——
Grundriss lhres Hauses
nicht Gberbaubarer Bereich und
GrundstUcksgrenze\ nach Mdalichkeit nicht befestiat!

- e e o mm o e = = e | Erergie ('jﬁ-'entlicher Bereich
| W

* Informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Sie eine Bauwasserversorgung benétigen und
setzen Sie sich bitte mit lhrem zustdndigen Energieversorger fir einen Baustromverteiler
bzw. dem Kommunikationsdienstleister in Verbindunag.
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So erreichen Sie uns: b [ ek

BACH

Wasser /| Abwasser:
Wasserzweckverband Nalbach 06838 9002 -191 oder 192
Energieversorgung : Erdgas/Stromnetzanschluss:

Energis-Netzgesellschaft GmbH Gas: 0681 4030 2002
Strom: 0681 4030 3003

Anschlusseinrichtungen fir Gebaude

Wir sind gerne fir Sie da, wenn es darum geht, Ihre Wasserversorgung sicherzustellen. Zu
unseren Aufgaben gehdren daher Anschlisse bei einem Neubau genauso wie
Ausbesserungsarbeiten an bestehenden Leitungssystemen. Dazu Gbernehmen oder organisieren
wir auch die notwendigen Erdarbeiten.

Und wir versuchen alles, um unnétige Schaden zu vermeiden — wie zum Beispiel an |hrer
Bepflanzung im Garten oder einer gepflasterten Flache. Wir sind auch dafir zustindig, die
Erdarbeiten nach Installierung oder Reparatur einer Leitung auszufilhren bzw. ausfihren zu
lassen. Mit einer Einschrankung: Das erneute Bepflanzen oder das Wiederherstellen einer Fliche
mit Stein oder anderen Materialien auf dem Privatgelande ist Ihre Aufgabe als Kunde, das heil3t
Sie tragen dafir auch die Kosten

Hausanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebauden sind unterzubringen:

* aufHausanschlusswénden bis 3 Wohneinheiten,
® inHausanschlussraumen ab 4 Wohneinheiten,
* inHausanschlussnischen bei nicht unterkellerten Gebduden mit nur einer Wohneinheit

Bei Ein- und Zweifamilienhdusern sind keine gesonderten Hausanschlussraume
erforderlich; die Bestimmungen fiir die Anschlisse der Leitungen sind jedoch sinngemaf3
anzuwenden. Es empfiehlt sich daher die Einrichtung einer Hausanschlussnische gemaf
dem Beiblatt zur Bauherrenmappe.
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Trinkwasserzweckverband
der Gemeinde Nalbach

Allgemeine Hinweise fir Hausanschlussraum laut DIN 18012

= Sie missen Uber allgemein zugangliche Rdume, z. B. Treppenraum, Kellergang oder
direkt von aulRen erreichbar sein.

= Siesollten an der Geb&udeaulRenwand liegen, durch die nach Méglichkeit alle
Versorgungsleitungen gefiihrt werden.

* Die Wande von Hausanschlussrdumen missen mindestens der Feuerwiderstandsklasse F
30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen.

* Hausanschlussrdume mit Wasser- oder Fernwarmeanschluss missen Gber eine standig
wirksame Entwasserungsmoglichkeit verfigen.

®* Hausanschlussrdume missen eine Liftungsmoglichkeit ins Freie haben, auRer Riumen,
in denen nur Starkstrom- und Fernmeldeanschlisse vorhanden sind.

* Hausanschlussraume mussen frostfrei gehalten werden. Die Raumtemperatur darf jedoch
30°C nicht Gberschreiten, die Temperatur des Trinkwassers darf 25°C nicht Uberschreiten.

Abmessungen

Die Abmessung fur einen Hausanschlussraum richtet sich nach der Anzahl der Wohneinheiten
und sind den im Anhang dargestellten Prinzipskizzen zu entnehmen.

Die GrofSe ist so zu planen, dass vor Anschluss- und Betriebseinrichtungen stets eine Bedienungs-
und Arbeitsflache mit einer Tiefe von mindestens 1,2 m vorhanden ist.

Bild1 zeigt ein Beispiel eines Hausanschlussraumes mit Einzeleinfihrungen

Bild 2 verdeutlicht die Abmessungen einer Hausanschlussnische

Bild 3 sind die Hausanschlisse unter Verwendung einer Mehrspartenhauseinfiihrung
dargestellt.

Bei gleichzeitiger Verlegung von Wasser- Gas- Strom- und Kommunikationsleitungen ist die
Mehrspartenhauseinfihrung (siehe Mauerdurchfiihrung) zu empfehlen.
Verlegetiefen im Netzgebiet des Wasserzweckverbandes Nalbach:

Die Wasserleitungen haben in der Regel eine Uberdeckung von 1,00 m bis 1,20 m.
Vor Baubeginn muss sich das Tiefbauunternehmen in die Lage der Leitungen einweisen lassen.

Leitungsauskinfte konnen unter: leitungsauskunft@energis-netzgesellschaft.de abgerufen
werden.
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Ve rtragSinSta"ateure: Trinkwasserzweckverband
h der Gemeinde Nalbach

Bitte beachten Sie, dass nach der Verordnung Gber die allgemeine Bedingungen zur Versorgung
mit Wasser (AVBWasserV) und den Technischen Regeln fir Trinkwasser-Installationen (TRWI) nur
zugelassene Vertragsinstallateure an der Trinkwasseranlage, wozu auch
Eigengewinnungsanlagen gehoren (Regenwasseranlagen — Zisternen etc), arbeiten dirfen. Die
Liste der zugelassenen Vertragsinstallateure finden sie auf der Homepage des Verbandes der
Energie- und Wasserversorgung VEW-Saar.

www.vew-saar.de — Installateure — Installateurverzeichnis Gas [ Wasser ....mehr

Verwendung der Wasserleitung als Schutzerder:

Uber die Verwendung der Wasserleitung als Schutzerder informiert Sie das Beiblatt zur
Bauherrenmappe.

Verkehrssicherungspflicht des Grundstickseigentumers:

Unser Jahresvertragsunternehmen hat die Arbeiten am Wasserhausanschluss, Tief- und
Rohrbauarbeiten auf lhrem Grundstiick nun abgeschlossen. Sie kénnen nun damit beginnen, Ihr
Grundstick bzw. Ihr Eigentum wieder so herzurichten, wie es Ihnen gefallt.

Gleichzeitig sind Sie als EigentUmer mit Abzug des Jahresvertragsunternehmens des WZV
Nalbach gesetzlich verpflichtet, fir die Verkehrssicherheit zu sorgen. Das heil3t, jetzt sind Sie
gemal? Satzung des WZV Nalbach dafir verantwortlich, dass niemand aufgrund einer nicht oder
schlecht gesicherten Baustelle zu Schaden kommt.

Deshalb empfehlen wir lhnen, die Baustelle abzusichern bzw. die Arbeiten an der Oberflache
zeitnah abzuschlief3en.
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Checkliste fir den Bauherrn und Architekten Z WASSER

Trinkwasserzweckverband
B der Gemeinde Nalbach

Vor Baubeginn sollten Sie mit Ihrem Architekten, Versorgungsunternehmen bzw. mit
Ihrem Fachinstallateur folgendes klaren

Die Zahl der Wohneinheiten im Endausbau festlegen.

Bei Gewerbenutzung gleichzeitigen Leistungsbedarf ermitteln.

Den Raum fir den Hausanschluss festlegen und in den Bauplénen kennzeichnen.

Bei Gebduden ohne Unterkellerung oder wenn die Einfihrung der Hausan-

schlussleitungen in das Gebaudeinnere problematisch erscheint, sollte schon wihrend

der Planungsphase das Versorgungsunternehmen angesprochen werden.

Abstimmung der Mal%e des Hausanschlussraumes mit dem Versorgungsunternehmen bei

Fernwdrmeanschluss.

O Firden Ortstermin mit dem Versorgungsunternehmen einen Lageplan (Ergédnzungsplan mit
Strafl3enf(hrung und Lage des Hauses) und einen Grundrissplan des Hauses, aus dem die
Lage des Hausanschlussraumes ersichtlich ist, vorhalten.

O  Informieren Sie sich bitte beim 6rtlichen Versorger Gber die Errichtung eines
Bauwasseranschlusses

[0 Wahrend der Errichtung der Kellerwande bzw. der Herstellung der Bodenplatte (bei nicht
unterkellerten Gebduden) ist vom Bauherrn ein vom Versorgungsunternehmen beigestelltes
Futterrohr einzubauen.

00 Inwieweit die Herstellung des Versorgungsgrabens im nichtéffentlichen Bereich
(Kundengrundstick) in Form von Eigenleistung durch Sie erbracht werden kann, ist mit dem
zustandigen Versorgungsunternehmen abzustimmen.

O Rechtzeitige Abgabe des Antrages auf Herstellung eines Trinkwasserhausanschlusses
(Formular beim Fachinstallateur erhaltlich)

O Planauskunft Gber die Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen rechtzeitig einholen

oooo

a

Bei der Abwasserentsorgung ist auf folgendes zu achten:
0 Lage der Rickschlagklappe festlegen

O BeiTrennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) Einweisung in die Lage der
Kanale beim Abwasserbetrieb einholen

Bevor der endgiiltige Hausanschluss erstellt wird

00 DerRaum, in dem der Hausanschluss installiert wird, muss wihrend der Bauphase
abschlief3bar sein.

OO DerBereich zwischen Baugrube und Kellerwand muss verfillt und verdichtet werden.

O Die Grabentrasse zwischen Grundstiicksgrenze und Hauseinfilhrung frei raumen, um die
Arbeiten nicht zu verzégern.

Wenn der Hausanschluss hergestellt ist

O Ihr Vertragsinstallateur fir Wasser informiert das zusténdige Versorgungsunternehmen Gber
die Fertigstellung Ihrer Installationsanlage und veranlasst dadurch die Montage der
entsprechenden Messeinrichtung. (Inbetriebsetzungsformular durch Fachinstallateur an das
Versorgungsunternehmen)

lhr Versorgungsunternehmen berét sie gerne, sprechen sie uns an
Stand 29.08.2017 £
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Trinkwasserzweckverband
L der Gemeinde Nalbach

Neben der klassischen Einzel-Mauverdurchfilhrung besteht die Moglichkeit die einzelnen
Versorgungssparten Uber die Mehrsparten-Hauseinfuhrung in das Haus einzufihren.

Beispiele von Mehrspartenhauseinfiihrungen.

Mehrspartenhauseinfihrung als Bodendurchfihrung

Kuche

F150mm

150 mm i
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Mehrspartenhauseinfihrung als Wanddurchfihrung
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Trinkwasserzweckverband
B der Gemeinde Nalbach

Quelle: Fachverband Hauseinfiihrungen fiir Rohre und Kabel e.V. www.fhrk.de
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Trinkwasserzweckverband
L der Gemeinde Nalbach

LBACH

Fir lhre Notizen
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Bild 1: Hausanschlussraum nach

Bild 2: Funktionsflichen der Hausanschlufnische

DIN18012 nach DIN 18012
2 1 Hauseinfiihrungskabel fiir
] tarkstrom 875
2 Starkstrom- -+
Hausanschlusskasten g 40 560 25 40
‘3; Smrkstmm;;!laupucimng v | |
gegebenenfalls 4 NischenrichtmaBe:
' vorhandener Zihlerplatz F ! Breite 875 mm.
mind. 180 cm 5 Starkstrom-Verbindungs- i’ BN
™ leitung vom Zahlerplatz i Hihe 2000 mm.
~ zum Stromkreisverteiler : Tiefe mindestens 250 mm
11 E 6 Kabelschutzrohr ) :
5 ’TWI::usauschluzsiel::sg fiir R i Raum fiir Zargeneinbau
g wasmﬁ‘:rfs ng g E (40 mm angenommen)
Erdgleiche ® gMamchlusslcitmg fiir i
1 e a5 VErsorgun| o Ziihlerschrank zweiteldi
9 Gas-Hauptabsperr- erschrank zweifeldig
N L. 19 20 2122 23 beaiiat o : DIN 43870550 x950-AH
10 Isolierstiick N 3
;:énl;lauslanschlussknbel fiir =
meldeversorgung =]
o 12 Heizungsrohre 2 Rungi
gierraum
;3 é:mah;u 4 250 mm x 80 mm
rI._S Anschlussfahne des 5
12l undamenterders =i HAK DIN 43627-KH00-A
:gu?;:nualausglmm- = maximale Hohe 420 mm
par 17 Verbindung mit Blitz- Gas maximale Breite 245 mm
& schutzanlage
:-18 Verbindung mit 4 Potentialausgleichsschiene im
cizun, Freiraum zwischen Anschluss-
19 Verbindung mit PEN- ~ bt ;
) L oiie bel Stk o E ﬁ! und Betriebseinrichtungen von
/ im TN-System | Gas und Wasser
7 20 Verbindung mit Schutz- 2 |
leiter bei SchuzmalBnahme S/OFF v i Fundamenterder-Anschlussfahne
/ im TT-System *'"-—l-
21 Verbindung mit 8
Femmeldeanlage. L e [ rant
22 Verbindung mit Ty 5
Antennenan 250 545
23 Verbindung mit Gas- 5 .
rakiien e 795 MaBe in mm
24 Verbindung mit Wasser-
rohren
Bild 3: Hausanschlussraum mit Mehrspartenhauseinfiihrung
A
[
El
2
g Gaszahler
a
Hausanschlusskasten
Strom
h 4 Telekommunikation

Mehrspartenhaus-
einfOhrung

|— Wasserzihler

Hausanschlussraum - Hausanschlussnische
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Einbau von Riickstauklappen

Gemal den Ausfithrungen des § 3 Abs. 3 der Satzung iiber die Entwisserung der Grundstiicke
und den Anschluss an die dffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Nalbach hat sich jeder
Anschlussnehmer selbst auf eigene Kosten durch den Einbau einer Riickstauklappe oder durch
sonstige geeignete Vorkehrungen gegen den Riickstau des Abwassers aus dem gemeindlichen
Entwisserungsnetz in die angeschlossenen Grundstiicke zu schiitzen.

Aus Schiaden, die durch den Riickstau aus dem Abwassernetz entstehen, sind keine
Ersatzanspriiche an die Gemeinde oder den Haftpflichtversicherer gegeben.

Bei Emeuerungsmalinahmen von Kanalhausanschliissen, infolge von BaumaBinahmen am
Hauptkanal, sollten die Anschlussnehmer diese dringende Vorgabe unbedingt beachten
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Trinkwasserzweckverband
der Gemeinde Nalbach

Erneuerung der Wasser-Hausanschlussleitung und deren Wegfall als Erder
fiir elektrische Schutzmafinahmen

Durch die zunehmende Verwendung elektrisch nicht leitender Werkstoffe (z. B.
Kunststoffrohre) im Wasserversorgungsnetz und Wasserverbrauchsanlagen diirfen auf Grund
bundesweiter Bestimmungen Wasserleitungen seit dem 1.0ktober 1990 nicht mehr als Erder
fur elektrische Schutzmafnahmen benutzt werden. Bestehende Benutzungen dieser Art
miissen kiinftig umgestellt werden; sie miissen ab diesem Zeitpunkt durch andere Erder
ersetzt werden.

Der Einbau von Kunststoffrohren in die Wasserhausanschlussleitung erfordert wegen der
Gefahr fiir Leben und Gesundheit der Hausbewohner eine Uberpriifung der elektrischen
Installationsanlage im Haus.

Durch Anderung bzw. Erneuerung der Hausanschlussleitung sowie den Einbau von
nichtleitenden Rohren ist die Wirksamkeit der SchutzmaBnahmen der elektrischen
Verbrauchsanlagen nicht mehr sichergestellt.

Die Priifung muss unbedingt vor Einbau einer Kunststoff-Wasserhausanschlussleitung durch
einen eingetragenen Elektroinstallateur geschehen, damit die Gefihrdung der Hausbewohner
vermieden wird. Ist der Einbau der Kunststoffrohre bereits erfolgt, so soll aus Griinden der
Unfallverhiitung auf eine nachtrigliche Priifung nicht verzichtet werden.

Bei der Umstellung miissen alle metallischen Rohrleitungen u. 4. des Gebéudes in einen
Hauptpotentialausgleich einbezogen werden und tiber eine Potenzialausgleichsschiene mit
dem Hauptschutzleiter (PEN-Leiter) der elektrischen Anlage verbunden werden.

Da nach den mafigebenden Bestimmungen fiir die ordnungsgeméBen Errichtung, Erweiterung,
Anderung und Unterhaltung der elektrischen Anlage neben dem Anschlussnehmer auch der
Errichter der Anlage fiir die Durchfiihrung der Schutzmafinahmen und damit fiir die Folgen
unvorschriftsméBiger Installation verantwortlich ist, diirfen alle derartigen Arbeiten nur
durch eingetragene Elektroinstallateure durchgefihrt werden.

Fragen zur Durchfiihrung der Uberpriifung und der damit verbundenen Kosten besprechen Sie
bitte vor Beginn der Mafinahme mit Threm Elektroinstallateur.

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen auch wir Thnen gerne zur Verfiigung

Thr Wasserzweckverband Nalbach



